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23.02.2020       

 דוח חריגה בנקודת דיגום 

 

 u.vבאר ג' אחרי  שם הנקודה / אתר:

 09/02/20 תאריך נטילה:

 מלאה + עכירות סוג הבדיקה:

 ml\cfu 2535  תוצאת הדיגום בחריגה:

 ההנחיות.ביום החריגה דיברתי טלפונית עם צור שן וניסים דרעי ממשרד הבריאות לקבלת  

שננקטו: )  פעולות  התוצאה  קבלת  למחרת  התקבלו 11/02/20יום  שתוצאותיו  חוזר  דיגום  בוצע   )

 תקינות.

 : נקודות לציון 

 עובדת ותקינה UVמערכת  •

 בדיגום מי גלם לא נמצאה חריגה •

 לא נמצאו חריגות בסביבת המתקן שיכולות להצביע על החריגה •

 להנחיות משרד הבריאותחזרה לשגרה ללא עצירת המתקן בהתאם  •

 ככל הנראה נפלה טעות בהליך הדיגום ו/או בבדיקת המעבדה  •

 

 

 

 

 גיל, תברואן ובקרת מתקנים -שמוליק בררשם:    


